‘? ﬁa Eﬁﬁ?ﬁwmm CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.° 1/2016
A oy o 1 ESPACD INTERNET 1 -
'IE'IEVIE-S SC%  oRGANIZAGAD OE EVENTOS NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE NELAS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagao da qualidade da agua da rede publica, 4° TRIMESTRE 2015

através de analises periédicas na torneira do consumidor, sequndo o Programa de Controlo da Qualidade da Aqua (PCQA) aprovado pela 01 de Qutubro a

autoridade competente (ERSAR). 31 de Dezembro

| . Valores obtidos .. : N.° Andlises (PCQA) %

i : Valor Paramétrico (VP) fixado N.° Analises % Cumprimento .

Parametro (unidades) L Anélises
no0L306/2007 Minimo Maximo aup=naresiVe SOl Agendadas | Realizadas | Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 18 1 90% 10 10 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 18 1 90% 10 10 100%
Desinfetante residual (mg/L) - <0,05 4 - — 10 10 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 33 157 0 100% 6 6 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 0 100% 6 6 100%
Namero de colénias a 22 °C (N/m1) Sem alteragdo anormal 0 >300 e 6 6 100%
Nuamero de coldnias a 37 °C (N/ml) Sem alteragdo ancrmal 0 >300 - 6 6 100%
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 135 173 0 100% 6 6 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 1} 0 0 0 100% 6 6 100%
{Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 6 6 100%
lpH (Unidades pH) >6,5 e <9 6.8 7.8 0 100% 6 6 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 52 52 0 100% 1 1 100%
|IManganés (ug/L Mn) 50 <10 <10 0 100% 6 6 100%
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
|Oxidabilidade (ma/L 0,) 5 <2 23 0 100% 6 6 100%
|Cheiro a 25°C (Factor de diluigéo) 3 <1 <1 0 100% 6 6 100%
Sabor a 25°C (Factor de diluig&o) 3 <1 <1 0 100% 6 6 100%
Turvagao (NTU) 4 <0,3 0,6 0 100% 6 6 100%
|Benzo(a)pireno (pgy/L) 0.010 <0,002 <0,002 0 100% 1 1 100%
Cilcio (mg/L Ca) = 13 1.3 = - 1 1 100%
Chumbo (pg/L Ph) 25 6 6 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 20 0,016 0,016 0 100% 1 1 100%
|Dureza total (ma/L CaCO3) - 87 8,7 1 1 100%
|Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Magnésio (ma/L Mag) - 1.3 1,3 1 1 100%
[Niquel (pg/L Ni) 20 7 7 0 100% 1 1 100%

[Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pa/L): 010 <0,005 <0,005 1] 100% ---
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) — = <0,005 <0,005 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) — <0,002 <0,002 — — 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno (pg/l) — <0,004 «0,004 — 1 H 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — <(0,004 <0,004 - - 1 1 100%

Trihalometanos - total (pg/L): 100 11 11 . 100% - - —
Cloroférmio(pg/L) - 8 8 - - 1 1 100%
Bromoférmio{pg/L) - <3 <3 - 1 1 100%
Bromodiclorometano(pg/L) — 3 3 - — 1 1 100%
DibromoclorometanoMIL) — <3 <3 - — 1 1 100%
Antiménio 5 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Arsénio 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|Boro i <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
Cadmio & <1 <1 0 100% 1 1 100%
|Cloreto 250 17 17 0 100% 1 1 100%
Cromio 50 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Merctrio 1 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
1,2-Dicloroetano 3 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
Selénio 10 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sddio 200 92 9,2 0 100% 1 1 100%
Bromato 10 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Fluoreto 15 0,063 0,063 0 100% 1 1 100%
Cianeto 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Sulfato 250 21 21 1] 100% 1 1 100%
|Benzeno 1 <0,5 <0,5 0 100% 1 1 100%
|Nitratos 50 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Soma de tetracloroeteno e tricloroeteno 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%

tetracloroeteno - <3 <3 - — o —

tricloroeteno - <0,56 <0,5 - — -— — —
Alacloro 0,3 <0,014 <0,014 1] 100% 1 1 100%
Atrazina 0,1 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Desetilatrazina 0,1 <0,614 <0,014 0 100% 1 1 100%
Diurdo G <0,014 «<0,014 0 100% 1 1 100%
Linurio 0,1 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,1 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
|Desetilterbutilazina 0,1 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%
|Pesticidas Totais 05 <0,014 <0,014 0 100% 1 1 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: NELAS

contra-analise que nao registou incumprimento.

|O Presidente Dr. José Borges da Silva: ,*’&/
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{informag&o complementar relativa a averiguagao das situa¢des de incumprimento dos VP: As causas nio foram identificadas, a nao conformidade deveu-se a uma situagio pontual. Foi realizada a

Data da publicitagao:
25 de Fevereiro de 2016




