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o 23 CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO .
i §= ___iéxs_‘f i NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO' DO CONCELHO DE NELAS EDITAL .2 172015
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 302612007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagao da qualidade da agua da'| rede | 4° TRIMESTRE 2014
publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua 01 Outubro a
(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 31 de Dezembro
parimero (aidods plr e (7) L sl s el 2T e
Minimo | Maximo Agendadas | Realizadas | Realizadas
Escherichia coli (N/100 m) 0 0 0 0 100% 9 9 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 9 9 100%
Desinfetante residual (mg/L) <0,05 1,2 9 9 100%
Aluminio (g/L Al) 200 40 77 O T8% 4 4 100%
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 0 100% 4 4 100%
Numero de colénias a 22 °C (N/ml) Sem alteragao anormal 0 0 — - 4 4 100%
Numero de colonias a 37 °C (N/ml) Sem alteragao anormal 0 1 = == 4 4 100%
Condutividade (pS/cm a 20°C) 2500 105 173 0 100% 4 4 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 4 4 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 4 4 100%
pH {(Unidades pH) 65e 9 7 7,6 0 100% 4 4 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 16 16 0 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 244 0 100% 4 4 100%
Nitritos (mg/L. NO,) 0,5 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O;) 5 <20 2,3 0 100% 4 4 100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluigio) 3 <1 <1 0 100% 4 4 100%
Sabor a 25°C (Factor de dilui¢ao) 3 <1 <] 0 100% 4 4 100%
Turvagao (NTU) 4 <0,3 0,3 0 100% 4 4 100%
Benzo(a)pireno {jg/L) 010 <0,002 | <0,002 0 100% 1 1 100%
Calcio (mg/L Ca) 29 29 -~ - 1 100%
Chumbo (pg/L Pb) 25 <1 <1 0 100% 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,02 0,02 0 100% 1 100%
Dureza total (mg/L CaC03) --- 82 82 --- --- 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) 2,14 2,14 --- 1 100%
Niquel (ug/L Ni) 20 <2 <2 0 100% 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 <0,005 | <0,005 0 100% - --- ---
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) == <0,005 | <0,005 - --- 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) --- <0,002 | <0,002 - - 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) <0,004 | <0,004 --- -— 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) -- <0,004 | <0,004 - - 1 100%
Trihalometanos - total (pug/L): 100 66 66 0 100% .- e
Cloroférmio(pg/L) 54 54 --- 1 100%
Bromoformio(pg/L) <3 <3 --- - 1 100%
Bromodiclorometano(ug/L) --- 12 12 == - 1 100%
Dibromoclorometano(ug/L) --- <3 <3 s -—- 1 100%
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: MELAS
informagao complementar relativa a averiguagao das situagoes de incumprimento dos VP: Nao se verificaram incumprimentos.
e
O Presidente Dr. José Borges da Silva:
/ Data da publicitagao:
28 de Janeiro de 2015




