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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO' DO CONCELHO DE NELAS

EDITAL n.° 2/2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, na sua atual redagio procedeu-se a verificagdo da qualidade da
agua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua

1° TRIMESTRE 2019
01 de janeiro a 31 de

(PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). margo
- " Valor Paramétrico (VP) fixado Valores obtidos N.° Analises % Cumprimento N.¢ Analises (PCQA) %
Parametro (unidades) . Analises
no DL 306/2007 Minimo | Méximo | SuperioresVP do VP Agendadas | Realizadas | Realizadas
Escherichia coli (N/100 mi) 0 0 0 0 100% 9 9 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 9 9 100%
Desinfetante residual {mg/t.) - — 0,09 0,92 - 9 9 100%
Aluminio (pg Ai/L) 200 27 31 0 100% 4 4 100%
Amdénio (mg NH4/L) 0,50 <0,05 <0,05 t] 100% 4 4 100%
Ndmero de coldnias a 22 °C (N/mi) Sem alteragdo anormal 0 6 4 4 100%
Nimero de colénias a 36 °C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 0 4 4 100%
Condutividade (pS/cm a 20°C) 2500 122 143 0 100% 4 4 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 4 4 100%
Cor (mg PtCo/L) 20 <5 <5 0 100% 4 4 100%
pH (E. Sorensen) 65e9 6,8 7.5 0 100% 4 4 100%
Ferro {ug Fe/L) 200 <10 38 0 - 4 4 N.A.
Manganés (pg Mn/L) 50 <10 <10. 0 100% 4 4 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 4 4 100%
Nitratos (mg NO3/L) 50 - - 0 - 0 0 N.A.
Nitritos (mg NO2/L) 0,5 - - 0 - 0 0 N.A.
Oxidabilidade (mg 02/1) 5 <2 31 0 100% 4 4 100%
Cheiro, a 25°C (Factor diluigéo) 3 <1 <1 0 100% 4 4 100%
Sabor, a 25°C (Factor diluigao) 3 <] <1 0 100% 4 4 100%
Turvagio (UNT) 4 <0,3 0,3 Q 100% 4 4 100%
Antiménio (pg Sh/L) 5.0 - 0 - 1y 0 N.A.
Arsénio (pg As/L) * 10 0 - ] 0 N.A.
Benzeno (pg/L) 1,0 0 - 0 0 N.A.
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 - 0 - 0 0 N.A.
Boro (mg B/L) 1,0 - - 0 - 0 0 N.A.
Bromato (ug BrO3/L) 10 - - 0 - 0 0 N.A.
Cadmio (pg Cd/L) 5,0 - 0 - 0 0 N.A.
Calcio (mg Ca/l) — - 0 0 N.A.
Chumbo (pg Pb/L) 10 0 - 0 0 N.A.
Cianeto (pg CN-/L) 50 0 - 0 0 N.A.
Cobre (mg Cu/L) 2,0 0 - 0 0 N.A.
Crémio (pg Cr/L) 50 0 - 0 0 N.A.
1,2-Diclotoetano (pg/L) 3,0 - 0 - 0 0 N.A.
Dureza total (mg CaCO3/L) - - - - - 0 0 N.A.
Fluoreto (mg F-/L) 1,5 - - 0 0 0 N.A,
Magnésio (mg Mg/L) — - - e 0 0 N.A.
Mercurio (ug Hg/L) 1,0 - - 0 0 0 N.A.
Niquel (ug Ni/L) 20 - - 0 - 0 0 N.A.
Selénic (pg Se/L) 10 - - 0 0 0 N.A,
Cloreto (mg Ci-/L) 250 - - 0 0 0 N.A.
Sédio (mg Na/L) 200 - - 0 - 0 0 N.A.
Sulfato (mg S04/L) 250 - - 0 0 0 N.A.
Carbono Orgénico Total (mg C/L) Sem afteragé@o anormal - - - 0 0 N.A.
Soma de tetracloroeteno e tricloroeteno (ug/L) 10 - - 0 - 0 0 N.A.
tetracloroeteno (pg/L) = - - — 0 0 N.A.
tricloroeteno (pg/L) - - — 0 0 N.A.

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - 0 0 0 N.A.

Benzo(b}fluoranteno (pg/L)| - - - -— 0 0 N.A.

Benzo(k)fluorantenoc (ugIL)] — - - - 0 4] N.A.

Benzo(ghi)perileno (ug/L)| — - - - - 0 0 N.A.
indeno(1,2,3-cd)pireno(pa/L)| - - - 5 0 0 N.A.
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - 0 - 0 0 N.A.
Cloroférmio(pg/L)| - - - o - 0 0 N.A.
Bromoférmio(ugIL)I - - — - 0 0 N.A.

Bromodiclorometano_(_ugILﬂ - - — - 0 0 N.A,

Dibromoclorometano(pg/L)) — - - — - 0 0 N.A.
Dose indicativa (mSv) 0,10 - - 0 - 0 0 N.A.
Alfa-total (Bq/L) 0,1 (Nive! de Verificagio) - - - - 0 0 N.A,
B-Total (Bq/L) 1,0 (Nivel de verificagao) - - — - 0 0 N.A.
Rad&o (Bg/L) 500 - - (0] - 0] 0 N.A.
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50 - - 0 - 0 0 N.A.
Alacloro (pg/L) 0,10 - - 0 = 0 0 N.A.
Desetilterbutilazina (pg/L) 0,10 - - 0 - 0 0 N.A.
Diurdo (ug/L) 0,10 - - 0 - 0 0 N.A.
Terbutilazina (pg/L) 0,10 - - 0 = 0 0 N.A.

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: NELAS

NOTA 2: N. D. - Nao Detectado. N.A. - Nao aplicavel. Pardmetro ndo determinado durante este trimestre. L.Q. - Limite de Quantificagdo

Informagdo complementar relativa a averiguacio das situagoes de incumprimento dos VP: Nio foram detetados incumprimentos

O Presidente Dr. José Borges da Silw;‘/

Data da publicitagio:
29 de abril de 2019




