Elaborado pelo CESAB em Maio de 2022 r Cesab

1.° TRIMESTRE 2022
Resumo dos parametros pesquisados na zona de abastecimento: Nelas 01 de janeiro a 31 de
margo
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.° 152/2007, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificacao da qualidade da
4gua da rede publica, através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
competente (ERSAR).
- Valor Paramétrico . . . NE Arlahses % N.° Andlises ’,\‘fo % Anélises
Paréametro (V.P) Unidades Minimo Méximo Superiores ao| Cumprimento Agendadas Anélises Realizadas
o V.P do V.P. Realizadas
Escherichia coli (E. coli) 0 N/100ml 0 0 0 100 9 9 100%
Bactérias coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 9 9 100%
Desinfetante residual mg Cl2/L 0,07 1,0 9 9 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 4 4 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 4 4 100%
pH 26,5 e 9,5 E. Sorensen 7,0 7,6 0 100 4 4 100%
Condutividade 2500 uS/cm, a 20 °C 125 136 0 100 4 4 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5,0 <5,0 0 100 4 4 100%
Turvacéo 4 UNT <0,20 0,24 0 100 4 4 100%
Enterococos 0 N/100ml 0 0 0 100 4 4 100%
NUmero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. 11 0 100 4 4 100%
Numero de coldnias a 37 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. 1 0 100 4 4 100%
Clostridium perfringens 0 N/100ml 0 0 0 100 4 4 100%
Aluminio 200 ug AllL <20 48 0 100 4 4 100%
Amaénio 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 0 100 4 4 100%
Antiménio 5,0 ug Sh/L <0,05 <0,05 0 100 1 1 100%
Arsénio 10 ug As/L 0,19 0,19 0 100 1 1 100%
Benzeno 1,0 ug/L 0,3 0,3 0 100 1 1 100%
Benzo(a)pireno 0,010 ug/L <0,002 <0,002 0 100 1 1 100%
Boro 1,0 mg B/L <0,10 <0,10 0 100 1 1 100%
Bromatos 10 ug BrO3/L <1,5 <15 0 100 1 1 100%
Cadmio 5,0 ug Cd/L <1,0 <1,0 0 100 1 1 100%
Célcio mg Ca/lL 16 16 1 1 100%
Carbono Organico Total mg/l C B B - -
Cianetos 50 ug CN-/L <1,0 <1,0 0 100 1 1 100%
Cloretos 250 mg CI-/L 16 16 0 100 1 1 100%
Cloritos 0,7 mg/l CIO, - -
Cloratos 0,7 mg/l ClO3 B B
Chumbo 10 ug Pb/L <3,0 <3,0 0 100 1 1 100%
Cobre 2,0 mg Cu/L <0,010 <0,010 0 100 1 1 100%
Crémio 50 ug Cr/L <5,0 <5,0 0 100 1 1 100%
1,2 — dicloroetano 3,0 ug/L <0,3 <0,3 0 100 1 1 100%
Dureza total mg CaCO3/L 45 45 1 1 100%
Ferro 200 ug Fe/L <10 26 0 100 4 4 100%
Fluoretos 15 mg F-/L 0,054 0,054 0 100 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos <0,005 (Maior | <0,005 (Maior
Policiclicos (HAP): 010 Mo/t LQ) LQ) 100 1 1
Benzo(b)fluoranteno Hg/L <0,005 <0,005 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno ug/L <0,002 <0,002 - - 1 1 100%
Benzo(ghi) perileno ug/l e ° == 2 2 =
Indeno(1,2,3-cd)pireno Hg/L <0,004 <0,004 1 1 100%
Magnésio -—- mg Mg/L 1,2 1,2 -—- -—- 1 1 100%
Manganés 50 ug Mn/L 0,38 0,82 0 100 4 4 100%
Nitratos 50 mg NO3/L 2,1 2,1 0 100 1 1 100%
Nitritos 0,50 mg NO2/L <0,010 <0,010 0 100 1 1 100%
Mercurio 1,0 ug Ha/L <0,30 <0,30 0 100 1 1 100%
Niquel 20 pg Ni/L <5,0 <5,0 0 100 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mg O2/L <1,0 <1,0 0 100 4 4 100%
Pesticidas Totais 0,50 Hg/L <0'Ofé';"a'°' <°’°ﬁg;"a'°' 0 100 1 1 100%
MCPA 0,10 ug/L <0,014 <0,014 0 100 1 1 100%
Metalaxil 0,10 g/l <0,014 <0,014 0 100 1 1 100%
Alacloro 0,10 ug/L <0,014 <0,014 0 100 1 1 100%
Terbutilazina 0,10 Hg/L <0,014 <0,014 0 100 1 1 100%
Desetilterbutilazina 0,10 Hg/L <0,014 <0,014 0 100 1 1 100%
2,4-D 0,10 g/l <0,024 <0,024 0 100 1 1 100%
Imidaclopride 0,10 Hg/L <0,014 <0,014 0 100 1 1 100%
Clorpirifos 0,10 Hg/L <0,03 <0,03 0 100 1 1 100%
Diuréo 0,10 ug/L <0,014 <0,014 0 100 1 1 100%
Selénio 10 ug Se/lL <0,5 <0,5 0 100 1 1 100%
Sdédio 200 mg Na/L 10 10 0 100 1 1 100%
Sulfatos 250 mg SO4/L 22 22 0 100 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 ug/L <3 (maior LQ) [ <3 (maior LQ) 0 100 1 1 100%
Tetracloroeteno ug/L <3 <3 --- --- 1 1 100%
Tricloroeteno ug/L <0,3 <0,3 - - 1 1 100%
Trihalometanos - total (THM): 100 ug/L 48 48 0 100 1 1
Cloroférmio ug/L 42 42 --- --- 1 1 100%
Bromoférmio ug/L <3 <3 --- --- 1 1 100%
Bromodiclorometano ug/L 6 6 --- --- 1 1 100%
Dibromoclorometano ug/L <3 <3 --- --- 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 mSv/ano <0,10 <0,10 0 100 1 1 100%
Alfa total 0.10 (Nivel de Ba/L <0,04 <0,04 0 1 1
verificacdo)

R-total 1,0 (Nivel de verificacéo) Bq/l - - - -
Radao 500 Ba/L <1 <1 0 100 1 1 100%
Informagdo complementar relativa & averiguacédo das situac6es de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Os resultados analiticos apresentados estdo em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no D.L. n.°306/2007 alterado pelo D.L. N.° 152/2007.

Notas:
L.Q. - Limite de Quantificacado
N.D. N&o Detectado



