Elaborado pelo CESAB em novembro de 2023

I, Cesab

3.° TRIMESTRE 2023
Resumo dos pardmetros pesquisados no ponto de entrega: Estagao Elevatéria de Tabosa 01 de jutho a 30 de
setembro
Em conformidade com o Decreto-Lei n.°69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se & verificagéio da qualidade da agua da rede publica, através de andlises periédicas na tomeira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).
. N.° Anilises % . . a )
Parametro Valor Paramétrico Unidades Minimo Maximo |Superiores aoc| Cumprimento N Andlises N.° Andlises | % Aqéhses
v.P) VP d Agendadas | Realizadas | Realizadas
i o V.P.

Escherichia coli (E. coli) 0 N/100ml 0 0 0 100 3] 6 100%
Bactérias coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 <] 6 100%
Desinfetante residual — mg CI2/i 0,57 14 — — 6 6 100%
Cheiro a 26°C 3 Fator de diluigéo <1 <1 0 100 2 2 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 2 2 100%
{pH 265e<95 E. Sorensen 7.4 7.7 0 100 2 2 100%
Condutividade 2500 uS/cm, a 20 °C 212 259 0 100 2 2 100%
Cor 20 mg PiCo/L <5,0 <5,0 0 100 2 2 100%
Turvagéo 4 UNT <0,20 0,25 0 100 2 2 100%
Enterococos 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Numero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. 0 100 2 2 100%
|Namero de colénias a 37 °C s/ alter. anormal N/ml a 36°C N.D. N.D. 0 100 2 2 100%
Clostridium perfringens 0 N/100ml 0 0 0 100 2 2 100%
Aluminio 200 pg AL 40 78 0 100 2 2 100%
Amonio 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 0 100 2 2 100%
Andimanio 10 ugl §b - -

Arsénio 10 pgll As

Benzeno 1.0 ugh - -

Benzo(a)pirena 0,010 pa/L <0,002 <0,002 0 100 1 1 100%
Boro 1.5 mg/l B - -

Bromatos 10 pgi BrO,
| Cadmio 5,0 ppA Cd - -

Calcio — mg Call. 29 29 — — 1 1 100%
Carbono Orgénico Tota! - mg/l C - - - - -
Cianstos 50 g CN -

Cloretos 250 mgfl Cl -

Clarltos 0,25 mg/ CiO, - -

Cloratos 0,25 mg/l CIO, - -

Chumbo 10 ug Pb/L <3,0 <3.0 0 100 1 1 100%
Cobre 20 mg Cull <0,010 <0,010 0 100 1 1 100%
Crémio 50 pg CrilL <5.0 <50 0 100 1 1 100%
1,2-Dicloroetanc 3.0 ugi = .

Dureza total — mg CaCO3/L 79 79 — — 1 1 100%
{Ferro 200 pg Fell 53 74 0 100 2 100%
Fluoretos 1.5 mafl F - -

Hidrocarbonetos Aromaticos <0,005 <0,005

Policiclicos (HAP): 010 Ho/L (Maior LQ]} | (Maior LQ)} 0 L ! ! -
Benzo(b fiucrantenc — po/l <0,005 <0,005 - — 1 1 100%
'Benﬂ kmucraMeno - po/L <0,002 <0,002 o == 1 1 100%
Benzo{ghi) perileno — g/l <0,004 <0,004 -~ - 1 1 100%
indeno(1,2,3-cd}pireno - Mg/l <0,004 <0,004 - - 1 1 100%
Magnésio — mg Ma/L 18 1.8 - — 1 1 100%
Manganés 50 pg Mn/L <10 10 0 100 2 2 100%.
Nitratos 50 mg/l NO; = -

Nitritos 0,50 mg NO2/L <0,010 <0,010 0 100 1 1 100%
Mercirio 1,0 p/l He - -

INique! 20 ug Ni/L <50 <50 0 100 1 1 100%
Oxidabilidade 50 mg O2/L <1.0 <1.0 0 100 2 p 100%
Pesticidas Totais 0,50 pall - -

Selénio 20 pofl Se -

Sédio 200 mg/l Na -

Sulfatos 250 mgfl SO, -

T ] e Tri 10 ugn - -

Tetracloroetenc —- pgh - - - - -
Tricloroeteno = pgh - = — - -
Trihalometanos - total (THM): 80 pg/l 41 41 0 100 1 1 -
Cloroférmio — po/L 34 34 - - 1 1 100%
Bromoférmio - Hg/L <3 <3 -~ —- 1 1 100%
Bromodiclorometano — pa/L 7 7 - - 1 1 100%
Dibromoclorometano — pgiL <3 <3 —- - 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 mSv - -

Alfa total 0,10 (Nivel de verificagéic) Bg/l - - —. -

B-total 1,0 (Nivel de verificagsio) By/l - - — -

Radéo 500 Bag/l -

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificagéo

N.D._N&o Detectado

Informagdo complementar relativa 4 averiguagio das situagdes de incumprime

|Os resultados analiticos apresentados estéo em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislag&o em vigor.

nto dos VP (causas e medidas correctivas):




