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Resumo dos parametros pesquisados no ponto de entrega: Estacdo Elevatéria de Tabosa

2.° TRIMESTRE 2024
01 de abril a 30 de junho

Em conformidade com o Decreto-Lei n.°69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verificagéo da qualidade da agua da rede publica, através de andlises periédicas na torneira do
consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

. N.° Analises % . . -
A Valor Paramétrico . - " . . N.° Analises|N.° Andlises| % Analises
Parametro Unidades Minimo Méximo |Superiores ao| Cumprimento . .
(V.P.) Agendadas | Realizadas | Realizadas
V.P do V.P.

Escherichia coli (E. coli) 0 N/100ml 0 0 0 100 3 3 100%
Escherichia coli (E. coli) 0 N/100ml 0 0 0 100 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 3 3 100%
Bactérias coliformes 0 N/100ml 0 0 0 100 3 3 100%
Desinfetante residual mg CI2/L 0,64 0,91 3 3 100%
Desinfetante residual mg CI2/L 0,89 0,89 3 3 100%
Cheiro a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 1 1 100%
Sabor a 25°C 3 Fator de diluicdo <1 <1 0 100 1 1 100%
pH >6,5e <95 E. Sorensen 7,6 7,6 0 100 1 1 100%
Condutividade 2500 uS/cm, a 20 °C 105 105 0 100 1 1 100%
Cor 20 mg PtCo/L <5,0 <5,0 0 100 1 1 100%
Turvacao 4 UNT <0,20 <0,20 0 100 1 1 100%
Enterococos 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Numero de colénias a 22 °C s/ alter. anormal N/ml a 22°C N.D. N.D. 0 100 1 1 100%
Clostridium perfringens 0 N/100ml 0 0 0 100 1 1 100%
Aluminio 200 ug Al/L 61 61 0 100 1 1 100%
Amonio 0,50 mg NH4/L <0,050 <0,050 0 100 1 1 100%
Antiménio 10 ug/l Sb = =
Arsénio 10 ug/l As =
Benzeno 1,0 ug/l = =
Benzo(a)pireno 0,010 ug/L <0,002 <0,002 0 100 1 1 100%
Boro 1,5 mg/l B - -
Bromatos 10 Hg/l BrO; -
Cadmio 5,0 pg/l Cd - =
Calcio mg Ca/L 11 11 1 1 100%
Carbono Orgénico Total --- mg/l C = = =
Cianetos 50 ug/l CN =
Cloretos 250 mg/l Cl = =
Cloritos 0,25*/0,70 mg ClO2/L <0,010 <0,010 0 100 1 1 100%
Cloratos 0,25*/0,70 mg CIO3/L <0,010 <0,010 0 100 1 1 100%
Chumbo 10 ug Pb/L <3,0 <3,0 0 100 1 1 100%
Cobre 2,0 mg Cu/L <0,010 <0,010 0 100 1 1 100%
Crémio 50 ug Cr/L <5,0 <5,0 0 100 1 1 100%
1,2-Dicloroetano 3,0 ug/l = =
Dureza total mg CaCO3/L 32 32 1 1 100%
Ferro 200 ug Fe/L 11 11 0 100 1 1 100%
Fluoretos 1,5 mg/l F - -
Hidrocarbonetos Aromaticos <0,005 <0,005
Policiclicos (HAP): 0.10 Ho/L (Maior LQ) [ (Maior LQ) 0 100 1 1
Benzo(b)fluoranteno Hg/L <0,005 <0,005 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno Hg/L <0,002 <0,002 1 1 100%
Benzo(ghi) perileno --- Hg/L <0,004 <0,004 - --- 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno Hg/L <0,004 <0,004 1 1 100%
Magnésio mg Mg/L 1,1 1,1 1 1 100%
Manganés 50 ug Mn/L <10 <10 0 100 1 1 100%
Potassio s/ alter. anormal mg K/L 1,0 1,0 0 100 1 1 100%
Nitratos 50 mg/l NOy - -
Nitritos 0,50 mg NO2/L <0,010 <0,010 0 100 1 1 100%
Mercurio 1,0 pg/l Hg - -
Niquel 20 ug Ni/L <5,0 <5,0 0 100 1 1 100%
Oxidabilidade 5,0 mg O2/L <1,0 <1,0 0 100 1 1 100%
Pesticidas Totais 0,50 ug/l - -
Selénio 20 ug/l Se -
Sédio 200 mg/l Na -
Sulfatos 250 mg/l SO, -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno: 10 pg/l - -
Tetracloroeteno ug/l - - - -
Tricloroeteno ug/l - - - -
Trihalometanos - total (THM): 80 ug/L 24 24 0 100 1 1
Cloroférmio - Hg/L 19 19 - - 1 1 100%
Bromoférmio - Hg/L <3 <3 - - 1 1 100%
Bromodiclorometano Hg/L 5 5 1 1 100%
Dibromoclorometano ug/L <3 <3 1 1 100%
Dose Indicativa Total 0,10 mSv -
Alfa total 0,10 (Nivel de verificagao) Bq/l - -
R-total 1,0 (Nivel de verificagao) Ba/l - -
Radao 500 Bq/l - -

Informagdo complementar relativa a averiguagéo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Os resultados analiticos apresentados estdo em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislacdo em vigor.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificacéo

N.D._Né&o Detectado

*O V.P de 0,25 mg/L deve ser considerado quando sao utilizados métodos de desinfe¢do que ndo gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).




